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PT POSTO
SATTERIA PRESIDIATO
TAMPONE
ABX‘ EQ/IQE%)ERE cavo FGAOHN1 100/100V (PH30) 1(2x1)
BATTERIA 230V/24Vac EN54
TAMPONE
cavo FCAOHT 100100V {PH30) 1(2x1)
LOOP 1
e o R
CENTRALE CONTROLLO O O ®
PERICOLO DI INCENDIO 1"P
covo FG4OHNT 100/100V (PH30) 1(2x1)
cavo FCAOHT 100100V {PH30) 1(2x1)
cavo FIGIBMT 1(3615)
o o fe
cavo FGAOHHT 100100V (PH30) 1(2x1)
/ 2°P
covo FGAOHNT 100/100V (PH30) 1(2x1)
[ I I I I I I I I I |
MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO
INTERFACCIA | —{ INTERFACCIA —{ INTERFACCIA |— INTERFACCIA |— INTERFACCA [—| INTERFACCIA |— INTERFACCIA |— INTERFACCIA [— INTERFACCIA |— INTERFACCIA |—{ INTERFACCIA
1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr 1 ingr
cavo FTGIBM 1(2x1,5)
(al contatto di chiusura)
SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA  SERRANDA ﬁF R pEEOS%L?O

CANALE MANDATA  CANALE RIPRESA  CANALE MANDATA  CANALE RIPRESA  CANALE MANDATA ~ CANALE RIPRESA  CANALE MANDATA  CANALE RIPRESA  CANALE MANDATA  CANALE RIPRESA

PT PT 1°P 1P 2P 2P LABORATORIO MOTORISTICA PT LABORATORIO MOTORISTICA PT
(alimentazione 230V) | | | | | | | | |
cavo FG168M16 1(3G1,5) | — MODULO MODULO MODULO MODULO MODULO
INTERFACCIA INTERFACCIA INTERFACCIA INTERFACCIA INTERFACCIA
230V-1 OUT 230V-1 OUT 230v-1 OUT 230vV-1 OuT 230V-1 OUT
cavo FG168M16 1(361,5)
230Vac
| I | |
MODULO MODULO MODULO MODULO
INTERFACCIA INTERFACCIA INTERFACCIA INTERFACCIA
1 out 1 out 1 out 1 out
cavo FTGIBMT 1(2x2,5) cavo FTGIBM1 1(2x2,5)
N
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COMANDO
BLOCCO
UTA

LEGENDA
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ﬁ %Y Gruppo segnalazione ottico/acustica
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Pulsante emergenza

Sirena

Magnete




