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LEGENDA IMPIANTI MECCANICI

POMPE DI RILANCIO CIRCUITI PIANO TERRA E PRIMO

SERBATOIO INERZIALE 200 Lt / SEPARATORE IDRAULICO

UNITA” A PARETE IMPIANTO VRV
CON SCARICO CONDENSA

UNITA" A CASSETTA IMPIANTO VRV
CON SCARICO CONDENSA

COLONNE MONTANTI DA POMPE DI CALORE
IN COPERTURA

UNITA" VENTILANTE INSTALLATA A VISTA

UNITA" VENTILANTE INSTALLATA ENTRO CONTROSOFFITTO

UNITA" VENTILANTE SERVIZI IGIENICI A CONTROSOFFITTO

UNITA" ESTERNA POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

UNITA" ESTERNA IMPIANTO VRV

7]

PIANO SECONDO (COPERTURA)

PIANO PRIMO - ALIM. BATTERIE VMC

PIANO PRIMO - IMPIANTI VRV
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PIANO TERRA - IMPIANTI VRV
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blocchi in c.a. 330x330mm
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N°58 X 505 = 29,29 kWp pompa di calore VRV
DISTRIBUTIVO torra
dl calore VRV
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PIANO TERRA - ALIM. BATTERIE VMC
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